
Die Gemeinde Sipbachzell betreibt die Wasserversorgungsanlagen Sipbachzell und Leombach. 
Gemäß § 6 der Trinkwasserverordnung, BGBI II 2001/304 idgF, werden die Abnehmer über die 
aktuelle Qualität des Wassers informiert. 

 

Auszug aus der Untersuchung des Trinkwassers aus der Untersuchung von September 2024 Nr. 
23-4332 durch das Labor (zB.: Institut für Wasseraufbereitung, Abwasserreinigung und 
Forschung; Asten) 

 

Nitrat (mg NO3/l) 37 mg/l 

Pestizide (µg/l) Pestizide im untersuchten Umfang nicht 
bestimmbar 

Wasserstoffionenkonzentration (pH-Wert) 7,8 

Gesamthärte °dH 18,7 

Karbonathärte °dH (Säurekapazität bis pH 4,3) 14,8 

Kalium (mg/l) 0,9 

Kalzium (mg/l) 100,6 

Magnesium (mg/l) 19,9 

Natrium (mg/l) 12,7 

Chlorid (mg/l) 40,5 

Sulfat (mg/l) 12,2 

 

angeschlagen am: 15.01.2026


